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En las zonas rurales aisladas de la región chaqueña argentina la Agri-
cultura Familiar y los Pueblos Originarios se organizan para obtener un 
derecho básico y fundamental, el agua. En esta zona acceder al agua sub-
terránea requiere de altas inversiones, es por ello que el agua de lluvia 
ha sido históricamente un recurso vital y disponible para el desarrollo de 
los territorios. 

La captación, almacenamiento y uso del agua de lluvia se ha transforma-
do en una estrategia de adaptación frente a las sequías que se vienen 
acentuando en la región por efectos del cambio climático.

-
tiendo la experiencia tecnológica desarrollada en conjunto con organiza-
ciones de las provincias de Santiago del Estero y de Chaco, en el marco del 
proyecto “Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste 
de Argentina ante el Impacto del Cambio Climático y su Variabilidad”. 

Dirigida y diseñada para aquellas familias que aún no han logrado ac-
ceder al agua, se presentan ideas y sugerencias para la construcción de 

múltiples. 
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Si contamos con registros de precipitaciones en la zona podremos com-
probar que no todos los años llueve lo mismo, hay años más húmedos o 
“llovedores” y otros más secos.  Esta variación es normal, aunque hoy está 
siendo afectada por el cambio climático, en donde puede llover la misma 
cantidad que otros años, pero más concentrada en determinados meses, 
generando de esta forma períodos de sequías e inundaciones.

-
viómetro y anotar en una planilla sencilla. El registro se debe hacer en 
lo posible todos los días que llueva a la misma hora, por ejemplo, a las 9 
de la mañana (en caso de que esté lloviendo, se mide primero y luego se 
vacía el pluviómetro).

¿Sabemos cuánto llueve por año
en nuestra región?



Podemos hacer un pluviómetro casero utilizando una lata de conservas 
(las que son cilíndricas), y medimos utilizando una regla escolar a la cual 
cortamos hasta la línea del 0 (cero).

También podemos consultar en un mapa cuyas líneas marcan las lluvias 
promedio (isohietas) para tener una idea general (ver página 11).1 

Nótese que el módulo desarrollado en esta cartilla responde a la realidad de 
la región del chaco argentino donde llueven entre 750 y 1.000 milímetros.

1. Si contamos con acceso a internet podemos consultar en:
    http://climayagua.inta.gob.ar/estadísticas_de_precipitaciones
    que mapea promedios de precipitaciones de 50 años de manera mensual o anual. 
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MAPA DE ISOHIETAS DE ARGENTINA

Fuente: elaboración propia



¿Cuánta agua podemos juntar
en un techo?

¡Tenemos una forma de calcularlo!

-

Veamos: 

1 mm = 1 litro en 1 m2 
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Respuesta: ………… litros

Si por cada metro cuadrado se captaron 20 litros, 
entonces lo multiplico x 60m2 y obtengo 1200 litros 
(¡solo en ese chaparrón!).
Este dato no considera pérdidas por salpicaduras, eva-
poración, velocidad del viento, rugosidad del mate-
rial, etcétera.

Ejercicios: 
2 (el techo de 

una casa de 10 metros de largo x 6 metros de 
ancho), cae un chaparrón de 20 milímetros. 
¿Cuánta agua habremos captado en ese techo?

vivienda o galpón: 

Respuesta: ………… m2 

Recordemos medir y multiplicar cada lado (lado x lado).  Si tenemos múltiples techos o 



10Captación de agua de lluvia

loza, tierra + nylon, ferrocemento y otras, en esta cartilla nos referiremos 
a los techos de chapa de zinc. Este material es adecuado por su sencillez 

de lluvia. Es decir, que capta y conduce 8 de los 10 litros que le llueven 
directamente.  El resto se pierde por salpicaduras, velocidad del viento y 
evaporación, entre otros.



Como veremos más adelante, también debemos descontar el agua que 

no ingresará a la cisterna (10 litros cada 10 m2
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Si bien muchos constructores sugieren que sea mayor, hemos optado por 
un 10% de pendiente; es decir, que cada 1 metro de techo la chapa se 
elevará 10 centímetros.

Para el modelo desarrollado en esta experiencia, en 6 metros, tendremos 
una diferencia de 60 centímetros, que no es sencillo de conseguir ya que 
se necesitan palos u horcones de más de 4 metros para la cumbrera más 
alta. 

En todo caso, y al ser un techo de una sola hoja, se puede instalar con el 
8% de pendiente (48 centímetros en los 6 metros) con buenos resultados.
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Se desarrolla a continuación la propuesta constructiva para un techo de 
chapa de zinc de 36m2.

Comenzamos cuadrando 6 metros (6m x 6m). Luego, desde el centro, tra-
zamos una cruz y medimos 3 metros para cada lado y marcamos los extre-
mos teniendo en cuenta que los palos deberán estar contenidos dentro 
de un rectángulo de 5,80 metros de ancho x 5,50 metros de largo. Así se 
garantiza que las cumbreras apoyen en los postes, y se genere un alero de 
10 centímetros en los laterales y de 20 centímetros en la descarga.

Se recomienda emplazar el techo lo más próximo a la cisterna, a no más 
de 2,50 metros. 



-
nes, columnas o lo que sea más sencillo de conseguir en el lugar.

Si se opta por utilizar el techo de la casa existente, se recomienda dejar 
una ventilación de 40 centímetros para evitar que se concentre calor de 
la chapa. 
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La opción de uso de madera del bosque nativo es, sin duda, la más ade-

monte sin afectar la cobertura; la limitante del uso de horcones puede ser 
la altura del techo. Se recomienda un despeje de 2,50 metros adelante y 
3,10 metros para el sector posterior (es necesario conseguir palos de por 
lo menos 4 metros).



El emplazamiento del techo está íntimamente relacionado con los otros 
usos que le asignaremos al módulo de captación: guardar forrajes y ape-
ros, herramientas y maquinarias, estacionar vehículos y carros, ampliar la 
vivienda, emprendimientos productivos como salas, empaques, envasa-
doras o cualquier actividad manufacturera artesanal agroindustrial.
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Herramientas

Es necesario contar con un taladro y una mecha 3/8 para los tornillos 
autoperforantes, una tenaza, una pinza, llaves tubo o manuales 3/8, una 
remachadora pop y dos o más mechas de acero rápido de 6 milímetros 
para los bulones y de 4 milímetros para los remaches.



Materiales de la estructura

PASO 2

Chapas de zinc galvanizadas acanaladas de 0,5mm de espesor de 6m x 
1.10m

6

Tornillos autoperforantes cabeza 3/8 completos con arandela de 
neoprene de 2“ de largo

200

PASO 1

8

Bulones exagonales zincados con tuerca y arandela grower ¼ x 1” 30

PASO 3

Tramos de canaleta rectangular galvanizada (2m x 11cm x 10cm x 7cm) 3

Boqueta con descarga de 100mm de diámetro y cabecera de cierre 1

Cabecera terminal para cierre en punta de canaleta 1

Grampas galvanizadas para sostén de canaleta arco de 110mm de curva 
con tarugos

4

Remaches tipo pop Nº 4 (para las grampas y para la unión de los tramos 
de canaleta)

20

18Captación de agua de lluvia



19Captación de agua de lluvia

PASO 1

tipo C, que facilitan la construcción y el abulonado, y optaremos por los 
galvanizados para evitar tener que pintarlos, estos vienen de 12 metros, 

los 8 tramos necesarios para la construcción. Tres de esos tramos de 6 me-
tros serán las cumbreras que ubicaremos cada 3 metros y cinco serán las 
clavaderas (cada 1,5 metros).



En zonas ventosas se recomienda atar, o en-
riendar al palo esta estructura, además de cla-
var con un hierro o abulonar con varilla rosca-
da a los palos o columnas.
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Sobre la estructura se montan las chapas con un 10% de solapamien-
to, siempre hacia el mismo lado, utilizando tornillos autoperforantes con 
arandela de neoprene cada 15-30 centímetros, según estructura. 

PASO 2



Los soportes de canaleta vienen 
con el soporte perpendicular, por 
lo que hay que “enderezarlo”, 
de manera que quede paralelo al 
suelo, doblándolo con una pinza 
manual. Las canaletas se solapan 
colocando primero la canaleta más 
alta y apoyando el extremo, sobre 
la siguiente, para evitar que el 

tramos de canaleta con remaches). 

Tendrá una pendiente de 5% hacia la descarga, lo que equivale a 3 cen-
tímetros en los 6 metros de recorrido.  Para las canaletas hay muchísimas 
opciones, incluso cortando un caño; pero las circulares, trapezoidales o 
rectangulares de zinc tienen mayor duración (hasta se pueden hacer ple-
gando una chapa).

PASO 3
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Tengamos en cuenta que la primera limpieza (enjuague) se realiza con 
la primera lluvia que recibe el techo. Este enjuague es muy importante 
porque remueve muchos de los microorganismos y residuos sólidos que, 
de ingresar a nuestra cisterna, facilitarían el desarrollo bacteriano y otros 
procesos de deterioro del agua.

Está estudiado que 1 milímetro de agua de limpieza mejora la calidad 
inicial para el almacenaje del agua.2 

2. José Roberto Santo de Carvalho, Julio Luz, Sylvana Melo Santos y Sávia Gavazza (2018) “A PVC-
pipe device as a sanitary barrier for improving rainwater quality for drinking purposes in the 
Brazilian semiarid region” Journal of Water and Health IWA Publishing, Recife.

3. 

como columna interior: presupuestar 3 caños completos de 110mm x 4m.

4. Si existen otros techos con descarga, presupuestar 2 Tee PVC de 110mm para 
unir el sistema en el mismo caño que alimenta la cisterna.

Caños de PVC para desagüe de 110mm x 4m 23

Codo de PVC de 90º x 110mm         2

Codo de PVC de 45º x 110mm 1

Ramal Y de PVC 110mm 1

Tapa PVC de 110mm 1

Tee PVC 110mm  14

Metros de tela mosquitera metálica 1m de ancho x 1,5m de largo. 
(mínimo disponible en el mercado)

0,25

Materiales del pr ro



(pieza 1) añadiendo tela mos-
quitera, de esta forma se retienen los residuos voluminosos como hojas, 
palitos y otros, y los podemos retirar manualmente por el hueco libre, 
luego de cada evento climático o cuando corresponda, a la vez que lim-
piamos la canaleta periódicamente. En el listado de materiales se prevé 

anual, en caso de roturas. 

1

2
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el polvo, pasa por el caño vertical y solo cuando se haya completado este 
volumen “trampa de agua sucia”, el agua comenzará a ingresar a la cis-
terna por el ramal T (pieza 2).  Cada metro de caño blanco de 110 metros 
almacenará la limpieza de 10m2 de techo; por lo tanto, para este caso de 
un techo de 36m2   .dadiruges royam arap oñac etse ed sortem 4 somasu ,
Como la altura del techo no alcanza para esto, se coloca el codo a nivel de 
suelo y se continúa el caño restante al ras, con una tapa que se abrirá lue-
go de cada lluvia para liberar el agua de la trampa. Incluso, se recomien-
da cuando comienza a llover dejar abierta la tapa por unos minutos, así 
el volumen de lavado es más importante, especialmente en zonas donde 
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Para mejorar la calidad del agua que consumimos existen variedad de 
5 o comerciales que podemos adquirir.
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Es importante que tengamos en cuenta que la cisterna siempre debe per-
manecer cerrada para evitar el ingreso de tierra, insectos y otros.  Para 
esto necesitamos extraer el agua con un mecanismo de bombeo. Tene-
mos tres formas de hacerlo:

La opción más 
económica y sencilla 
es que fabriquemos 
una bomba manual

Si tenemos 
acceso a la energía 

eléctrica o a un grupo 
electrógeno, podremos 

utilizar una bomba 
centrífuga 

Podremos 
también utilizar 
la energía del sol 

mediante la extracción 
con una bomba con 

panel solar
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Hay dos tipos de bombas muy difundidos: una es la bomba de émbolo.6 

La otra es la que desarrollaremos en esta cartilla, la Bomba de Émbolo 
Manual conocida como EMA. Es similar a la anterior y una opción válida 

  .lacol aíreterref reiuqlauc ne sodartnocne res nedeup euq sotnemele noc
Incluso sugerimos utilizar una ojota en desuso para cortar la pieza fun-
damental del pistón, formado por una salida de tanque cortado, que va 
dentro del caño de 50 milímetros, en lugar de conseguir el accesorio de 
goma.

6. Para consultar sobre la construcción de la bomba de émbolo:
    https://inta.gob.ar/documentos/guia-para-la-construccion-de-bombas-de-embolo



NÚMERO DE 
REFERENCIA

DETALLE MATERIALES UNIDADES

PASO 1

1 Espiga rosca macho 3/4” 1    

2 Curva 90° PP de 3/4" 1    

3 Niple PP 3/4” de 15cm, para hacer las manijas (también se 
puede cortar trozos de caño ¾” PP y roscar los extremos 
con la terraja)

2    

4 Tee PP 3/4" 1    

5 Tapon PP hembra 3/4” 1    

6 Metros de manguera de goma blanda reforzada ¾ tipo 
jardín

4    

7 Tapa PVC de 63mm 2

1

Sellarroscas 125cc 1

PASO 2

8 Caño de prolipropileno (PP) monocapa de 6m de 3/4" (2m 
por bomba)

 1/2

9 Adaptador para salida de tanque 3/4” con junta ppn 
(Brida)

1    

10 Goma (se ha utilizado recorte de ojota descarte con 
excelentes resultados)

1    

11 Válvula de retención de PVC de ¾" 1    

Terraja PVC estrella 1/2, 3/4, 1" 1    

PASO 3

12 Tubo PVC aprobado 50 x 3,2 x 4  1/2

13 Válvula de retención de PVC de 1" 1    

14 Tubo PVC aprobado 63 x 3,2 x 4  1/2

Adhesivo PVC 500cc 1

Materiales de la bomba manual
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PASO 1

sellaroscas. Tomar la tapa de PVC 63 milímetros (pieza 7) y agujerearla de 
manera tal que pase el caño de ¾ con facilidad y precisión.

1

2

3

1

2
3 3

5

7

4



10

PASO 2

Para la parte del pistón, uti-
lizamos una salida de tanque 
de ¾” (pieza 9) -
camos recortando las bridas 
para que la pieza entre en el 
tubo de PVC de 50 milímetros. 

Para la pieza 10 del pistón, sugerimos utilizar una ojota en desuso. Esta 
pieza la cortamos de igual diámetro que el tubo, 50 milímetros, y la co-
locamos entre las roscas de la brida, ajustándola entre ambas bridas de 
modo que entre a presión en el tubo.

Por último, medimos el caño a 1,5 metros 
(nunca debe tocar el fondo del caño camisa) y 
lo roscamos en la punta. Unimos la válvula de 
¾ (pieza 11) asegurándola con sellarrosca.

9
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PASO 3

Cortamos el tubo de PVC de 50 milímetros (pieza 12) de un largo de 2 
metros. Aseguramos la válvula de 1” (pieza 13) con adhesivo para PVC.  

Perforamos el tubo de PVC externo de 63” (pieza 14), agujereándolo con 
taladro o ranurándolo con amoladora, dejándole unos 5 centímetros de 
despeje en la base para evitar el ingreso de material depositado en el 
fondo de la cisterna.

Luego ensamblamos los tres caños, siguiendo el esquema descripto en 
“despiece” (página 40), dejando la tapa superior externa solo atornillada 
y no sellada, por eventuales ajustes o reparaciones.  

Para la instalación dentro de la cisterna, se ha previsto un hueco del ta-
maño de una lata de arvejas en una placa de techo, y se puede aprove-

con una pequeña base de cemento que lo ancle al piso.

14



DESPIECE DE BOMBA TIPO EMA

1

2
3 3

5

8

9

10

11

12

13

7

7

14

4
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEO MANUAL
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Si el agua la utilizamos para consumo debemos tener en cuenta que si tie-
ne microorganismos o está sucia podemos enfermarnos. Por este motivo, 

canaletas y la cisterna se recomienda hervir el agua antes de consumirla 
durante 5 minutos o agregar 1 gota de lavandina común cada litro de 
agua (dejar reposar 45 minutos). Esta situación requiere un compromiso 
familiar.

Otro método (llamado “SODIS”) consiste en llenar botellas plásticas 
transparentes (antes lavarlas) con el agua de la cisterna y exponerlas a los 
rayos UV del sol (6 horas cuando hay sol y 2 días cuando está nublado).
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Es importante mencionar algunas sugerencias sobre el cuidado y mante-
nimiento de las cisternas de placas basándonos en la cartilla “Cisterna de 
placas. Construcción de tecnologías apropiadas”7 y en la experiencia del 
ASA de Brasil para el programa “Un millón de cisternas rurales“.8

7. 

8. ASA es una red de Articulación en el Semiárido Brasileño que tuvo a su cargo la implementación de 
una política pública que tiene por objetivo la construcción de un millón de cisternas (www.asabrasil.
org.br)

El “curado” diario con agua 
durante una semana y me-
nos frecuente por 20 días 
posterior a su terminación. 
Consiste en remojar las pare-
des de la cisterna para lograr 
un buen “fraguado” del ce-
mento. Esto nos previene de 

1



2

3

Pintar las paredes exteriores de blanco con 5 kilos de cal para disminuir 
la temperatura del agua de la cisterna.

-
nas inaccesibles o de difícil 
seguimiento, previendo un 
caño extra.
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4

Hacer una tapa de hormigón armado con manija será una solución prác-
tica para cuando sea imposible hacer una de chapa, como está recomen-
dado. Esta solución solo debe tomarse cuando no haya un herrero en la 
zona o no podamos acceder a los materiales. 

Evitar el uso del balde que 

agua, perdiendo el esfuerzo 
-

ción del agua en el reservo-
rio con tapa.  El uso del balde 
incorpora tantos microorga-
nismos como si le agregára-
mos una palada de guano 
del corral por año.

5



Una vez al año vaciar 
la cisterna y limpiar con 
lavandina. Enjuagar an-
tes de almacenar nueva-
mente.

Tapar el rebalse con tela 
mosquitera para evitar 
la entrada de animales 
e insectos que contami-
nen el agua. 

6

7
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